
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ページ 「３－１．部品の確認」 

 

施工説明書 誤記訂正 
 施工説明書の P3,7,9 ページ下記の通り変更になっております。 

 

「水はねガード」 は 内箱の中ではなく
上記の「アームレスト本体」 の間に入
っています。 

水はねガード アームレスト本体 

7 ページ 「７－２の３アームレストの設置位置の調整」 

 

9 ページ 「８－２の４昇降プレートの前後確認」 

 

485mm が確保できない場合は、
470mm で位置決めしてくださ
い。 

※レギュラーサイズの便器の場合 

 

※ 

 

上記「7-2 の３①前後位置調
整」においてレギュラ-サイズ
便器で 470mm で位置決めした
場合は、4箇所のねじをはずし
て、昇降プレートを予備の調
整穴に付け替えてください。 
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